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1. ÉRTÉKELÉSI TANÚSÍTVÁNY 

 
Nagyatád Város Önkormányzata (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.) megbízása 
alapján elvégeztük Nagyatád Város Önkormányzatának és a Nagyatádi Regionális 
szennyvíztársulásnak a tulajdonában lévő Nagyatád város és térsége 
szennyvízelvezető,- és tisztító rendszere, víziközmű vagyon (gravitációs- és nyomott 
szennyvízelvezető rendszerek, szennyvízátemelők, szennyvíztisztító telep és komposztáló 
telep) felülvizsgálatát. Vizsgálatainkat abból a célból folytattuk, hogy meghatározzuk az 
egyes vagyonelemek és ez által a teljes közmű vagyon értékét, és a következő 15 év során 
esedékes pótlási költségekről véleményt tudjunk alkotni. 
 

A vagyonelemek azonosítása, valamint a szükséges vizsgálatok és elemzések elvégzése 
alapján, a vizsgálat tárgyát képező szennyvíz víziközmű vagyon 2021. január 1. 
fordulónapra vonatkozó tehermentes - folyamatos használat szerinti - értékét az 
értékelésről készített igazságügyi vagyonértékelési szakvéleményben foglalt feltételek 
szerint: 
 

Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és - tisztító rendszere, víziközmű 
vagyon összesen: 6 057 984 128.- Ft, 

azaz Hatmilliárd-ötvenhétmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-százhuszonnyolc 
forint összegben határoztuk meg 

 

A vagyonértékelési szakvéleményben ismertettük a vagyonelemek adottságait, fontosabb 
műszaki-technikai paramétereit. Részletesen leírtuk azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
értékelés érvényes, rögzítettük az összes tudomásunkra jutott adatot és információt. 
Ismertettük a folyamatos használat szerinti értékkategória tartalmát, az alkalmazott 
értékelési módszert, valamint az értékelő vizsgálat eredményeként az értékekre 
vonatkozóan levont következtetéseinket. 
 
Budapest, 2021. május 17. 

 
 
Szentpétery N. Elemér    Dömötörfy József 

            okleveles építészmérnök         kamarai tag, könyvvizsgáló 
     igazságügyi műszaki szakértő: 5017          MKVK nyilv.sz.: 000981 
    ingatlanvagyon értékelő: 2223/2013    
 

Tolcsvai Rózsa 
okl. geológusmérnök 

okl. vízkészletgazdálkodás és hidrológiai szakmérnök 
okl. vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakmérnök 

környezetvédelmi és vízügyi szakértő 
MKK nyilvántartási szám: 01-13602 
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2. KÖNYVVIZSGÁLÓI TANÚSÍTVÁNY 

 
 
Nagyatád Város Önkormányzata (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.) megbízta a 

KARANTA AUDIT Zrt.-t (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.), Nagyatád Város 

Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális szennyvíztársulásnak a tulajdonában 

lévő Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és - tisztító rendszere,  (gravitációs- 

és nyomott szennyvízelvezető rendszerek,  szennyvízátemelők, szennyvíztisztító telep és 

komposztáló telep) közmű vagyon értékének meghatározásával, a hozzá tartozó strukturált 

vagyonleltár és pótlási terv felállításával.  

 

A vagyonértékelés elvégzése során megállapított értéket felülvizsgáltam, és ennek alapján 

elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a megállapított érték Nagyatád 

Város Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális szennyvíztársulásnak a 

tulajdonában lévő Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és - tisztító 

rendszere, víziközmű vagyon értékéről megbízható és valós képet ad. 

 
 
Budapest, 2021. május 17. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Dömötörfy József 
                      kamarai tag, könyvvizsgáló 
               MKVK nyilv.sz.: 000981 
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3. VAGYONÉRTÉKELŐ NYILATKOZAT 

 

Alulírott szakértők kijelentjük, hogy munkánkat a szakmában ismert és elfogadott 

módszerek alkalmazásával legjobb tudásunk szerint lelkiismeretesen végeztük. A település 

el nem takart vagyontárgyainak helyszíni szemrevételezését és fotózását személyesen 

hajtottuk végre. 

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az értékre vonatkozóan kifejtett megállapítások egzakt 

módon nem bizonyíthatók, illetve garantálhatók teljes mértékben, azonban nincsenek 

kitéve érzések, befolyás, személyes érdek vagy hiányos hozzáértés hatásainak. 

 

Kijelentjük, hogy az értékelés tárgyát képező vagyontárgyakkal és az érintett felekkel 

kapcsolatban sem a múltban, sem jelenleg érdekeltségünk nem áll fenn. 

 

A szakértői díjazás és a megállapított érték között semmiféle összefüggés nincs. 

 

 

Budapest, 2021. május 17. 

 
 

 
 
Szentpétery N. Elemér    Dömötörfy József 

            okleveles építészmérnök         kamarai tag, könyvvizsgáló 
     igazságügyi műszaki szakértő 5017          MKVK nyilv.sz.: 000981 
    ingatlanvagyon értékelő: 2223/2013    
 
 
 
 

Tolcsvai Rózsa 
okl. geológusmérnök 

okl. vízkészletgazdálkodás és hidrológiai szakmérnök 
okl. vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakmérnök 

környezetvédelmi és vízügyi szakértő 
MKK nyilvántartási szám: 01-13602 
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4. ELŐZMÉNY 

 

Nagyatád Város Önkormányzata (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.) megbízta a 

KARANTA AUDIT Zrt.-t (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.), Nagyatád Város 

Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális szennyvíztársulásnak a tulajdonában 

lévő Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető,- és tisztító rendszere, víziközmű 

vagyon (gravitációs- és nyomott szennyvízelvezető rendszerek,  szennyvízátemelők, 

szennyvíztisztító telep és komposztáló telep) értékének meghatározásával, a hozzá tartozó 

strukturált vagyonleltár és pótlási terv felállításával. Az értékelés elkészítésével megbízott 

társaság bevonta Szentpétery N. Elemér (2013 Pomáz, Fáy András u. 35/a.) igazságügyi 

műszaki és ingatlan szakértőt és Tolcsvai Rózsa (1035 Budapest, Szentendrei út 28.) 

környezetvédelmi és vízügyi szakértőt. 

 

 
5. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS 

CÉLJA 
 

A megbízás értelmében Szakértők feladatát képezi Nagyatád Város Önkormányzata és 

a Nagyatádi Regionális szennyvíztársulásnak a tulajdonában lévő Nagyatád város 

és térsége szennyvízelvezető,- és tisztító rendszerének: gravitációs- és nyomott 

szennyvízelvezető rendszerek, szennyvízátemelők, szennyvíztisztító telep és komposztáló 

telep, víziközmű vagyon, értékelése. 

 

Az értékelés a Megbízó tájékoztatása szerint az Önkormányzatok és a települések szennyvíz 

víziközműveinek üzemeltetését és fenntartását végző Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

(DRV Zrt.) között létrejött vagyonműködtetési megállapodás meghosszabbításával, illetve 

kibővítésével összefüggésben, a vonatkozó jogszabályok (Önkormányzati tv., 

Államháztartási tv.) előírásainak megfelelően vált szükségessé. Az értékelendő 

vagyontárgyak körét Megbízó az Önkormányzatok 2020. december 31-i nyilvántartásának 

tartalmával egyezően határozta meg. Ennek megfelelően Szakértőknek a vagyonelemek 

2021. január 1. fordulónapon érvényes – folyamatos használat szerinti – értékéről kell 

állást foglalniuk. 
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6. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

 

A szakértői vizsgálat megkezdése előtt konzultáltunk Nagyatádon, a Polgármesteri Hivatal 

részéről Gresa János úrral, és külön a szennyvíz ágazat tekintetében Szabó Zoltán művezető 

úrral, a DRV Zrt. Nagyatádi Üzemvezetőség munkatársával, a szakértői feladat céljáról és 

módszeréről. 

 

A szakértői vizsgálódás során 2021. február 18. -án helyszíni szemlét tartottunk, melynek 

során megtekintettük Orbán László telepvezető úrral a társult települések szennyvíz 

víziközmű létesítményeit, a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott leltárnak megfelelően 

az alábbiak szerint: 

• a Nagyatádi Szennyvíztisztító Telepet, 

• a Nagyatádi Komposztáló Telepet, 

• valamint a társulás mind a 9 településének 34 szennyvíz átemelőjét.   

 

A helyszínen azonosítottuk a szennyvíz elvezető és tisztító rendszer víziközmű vagyon 

felszín feletti létesítményeit, és a hozzájuk tartozó ingatlanokat. Szemrevételezéssel 

vizsgáltuk azok természetbeni adottságait, környezetét és más érték-befolyásoló tényezőit. 

 

A fenti dokumentumok összegzése és folyamatos egyeztetése mellett állítottuk össze az 

értékelő táblázat kiinduló adatsorát, a települések meglévő szennyvíz víziközmű 

vagyonleltárát, amely a szakértői jelentés mellékletében található. A helyszínen archiválás 

céljából néhány jellemző fényképfelvételt készítettünk. A fotók ugyancsak a mellékletben 

találhatók. 

 

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú szennyvíz víziközmű 

létesítmények újra pótlási költségeiről és az ingatlanok általános piaci helyzetéről, valamint 

az adott körzetben kialakult ingatlanpiaci viszonyokról. 

 

A meglévő vagyonelemek mai fajlagos költségeinek meghatározásához elsősorban a KvVM 

Fejlesztési Igazgatóság által 2009. –ben kiadott „A KEOP-ból támogatott projektek fajlagos 

költségmutatói” segédletet használtuk fel. Ahol ilyet nem találtunk, ott adat és 

információgyűjtés céljából konzultációt folytattunk szerelvénygyártókkal és 

forgalmazókkal, valamint szennyvíz közmű kivitelezőkkel és ingatlan forgalmazókkal, 

fejlesztőkkel. 
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7. AZ ÉRTÉKELENDŐ VAGYON ELEMEINEK KIVONATOS 

ISMERTETÉSE 
 
 
7.1. Jogi helyzet 
 

Az értékelésbe vont 2 szennyvíz víziközmű telek telekkönyvi adatait a Somogy Megyei 

Kormányhivatal által 2021. 04. 07.-én kiadott nem hiteles tulajdoni lap – szemle másolat 

szerint mutatjuk be: 

 

 

Helyrajzi szám:  Nagyatád 2173 hrsz. 

Cím:                                 Belterület 2173 hrsz. 

Besorolás:                        Belterület 

Megnevezés:                    Kivett szennyvíztisztító, 5 épülettel 

A telek területe:               3 ha 1015 m2 

Tulajdoni hányad:  1/1 

Tulajdonos:  Nagyatád Város Önkormányzata    

  7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 

Széljegy, teher:       széljegy nincs, 

  teher: vezetékjog 

     a mellékelt tulajdoni lap másolat szerint. 

 

 

Helyrajzi szám:  Nagyatád 0395 hrsz. 

Cím:                                 Külterület 0395 hrsz. 

Besorolás:                        Külterület 

Megnevezés:                    Kivett – szennyvíziszap kezelő telep 

A telek területe:               1 ha 4667 m2 

Tulajdoni hányad:  1/1 

Tulajdonos:  Nagyatád Város Önkormányzata    

  7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. 

Széljegy, teher:       széljegy, teher 

                                                       a mellékelt tulajdoni lap másolat szerint. 
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7.2. Az értékelésbe vont vagyontárgyak bemutatása 
 
 
7.2.1. A központi település bemutatása 
 
 

 
 
 

Nagyatád város a Dél-Dunántúl Régióban, Somogy megyében, a Nagyatádi Járásban, és a 

Nagyatádi Kistérségben helyezkedik el. "A parkok, szobrok és a fürdők városa". A Belső 

Somogy déli részén, a Balatontól 60 km-re a 68. számú főútvonal mentén fekszik szép 

természeti környezetben. Járási székhely. 

 

Területe 70,60 km2, lakóinak száma 10 866 fő. 

 

Nagyatád város nevét a török ata (atya) szóból származtatják, de az Ata személynév és 

származékjai hazánkban már az Árpád korban is előfordultak. Az írásos források először 

1190-ben említik az Atád nevet. A tatárjárást megelőzően már falvas településekről szóltak 

a krónikák. A Batthyányiak 200 évig birtokolták a területet és Atád, mint uradalmi központ 

piachellyé vált. Először 1475-ben kapott városi rangot, amikor Mátyás király vásártartási 
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joggal ruházta fel. Az uradalom és a város az 1554-55 -ös hadjárattal vált török hódoltsági 

területté, amikor elveszítette korábbi közigazgatási önállóságát és a lakosság majdnem 

kihalt. A török kiűzését követően a település gazdái horvát és vend telepeseket hívtak ide. 

1722-től Czindery Ferenc Ignác tulajdonába került Atád, aki ferences rendi szerzeteseket 

telepített le. Ettől az időszaktól kezdve örvendetesen szaporodott a magyarul beszélő 

népesség. Kereskedelme révén a település ismét élénk fejlődésnek indult. 

 

Egy Bécsben kelt 1744-es okmány szerint Atád megkapta a szabad királyi városnak járó 

jogokat, így másodízben is város lett. A szabadságharc leverése után újabb közigazgatási 

átszervezést hozott. A nagyatádi vegyes szolgabírói hivatalhoz harmincnyolc helység és 

negyvenkét puszta tartozott, valamint itt kapott székhelyet a megye egyik pénzügyi biztosa 

is. A mezővárosok 1871. évi megszüntetése miatt Nagyatád nagyközség lett. Az 1870-es 

országgyűlés határozata értelmében Nagyatád környékéből járást szerveztek, itt helyezték el 

a járásbíróságot és a szolgabíróságot. 1890-ben megindult a vasúti fővonalhoz csatlakozó 

helyiérdekű vasút. Megnőtt a polgári lakosság száma, a korábbi nagyszámú földműves már 

csak a népesség egyharmadát tette ki. A századfordulón létesített gyárak eredményeként 

megnőtt a munkásság száma. 
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1906-ban az egészségesebb ivóvíz nyerése céljából ártézi kutat fúrtak a Széchenyi téren. A 

403 m mélységből előtört gyógyvíz, ivó- és fürdőkúrára egyaránt alkalmas. Ekkor szép 

fürdőépületet emeltek a főtéren.  

 

A II. világháború súlyos károkat okozott a nagyközségben. Hónapokig állt itt a front, 

amelynek következtében a lakóházak 70 százaléka megsérült. 

 

1949-től újabb nagyarányú bevándorlás indult meg. Új utcák születtek, Bodvica és Kisatád 

összeépült. A területfejlesztés szabályozására az 1955-ös tervvázlatot követően 1962-ben 

elkészült egy kisebb rendezési terv. Ez szabályozta a területek felhasználást, a közlekedési 

és ellátási rendszer, valamint a közműhálózat fejlesztését. Meggyorsult a lakásépítés. 1971-

ben egy lakáselemeket gyártó üzem települt ide. Új lakótelepek jöttek létre a Hunyadi és a 

Kiszely utcában. Ezen kívül három nagyobb üzem a Danuvia Gépgyár, a cérnagyár és a 

konzervgyár jelenléte, termelése következtében a település gyors ütemben fejlődött, 

urbanizálódott.  

 

Az intenzív fejlődés eredményeként, 1971. április 25-én történelme során harmadszor is 

várossá nyilvánították Nagyatádot.  A 90-es évek derekán új városfejlesztési időszak indult 

Nagyatádon. A város teljes területén kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, korszerűsítették 

a közvilágítást, helyi autóbusz járatok indultak. Nagyatádon dinamikus, tervszerű 

településfejlesztés indult meg, megőrizve a város ligetes- parkos szerkezetét. Új középületek 

létesültek, valamint korábbi épületek, felújítására is sor került. A Magyar Urbanisztikai 

Társaság Hild János díjjal tüntette ki a várost a sikeres területfejlesztésért, valamint a 

gondozott, virágos, parkos környezetért, amelyért ebben az évben az Entente Florale 

Europe környezetszépítő verseny arany érmét is elnyerték. 

 

2000-ben adták át a Városi Sportcsarnokot, mely a kor színvonalának megfelelően ötvözi a 

többcélú felhasználhatóságot és hitelesített kézilabda-, röplabda-, kosárlabda pálya is 

található benne.  

 

Javultak a szociális és egészségügyi ellátás feltételei is. Új Egészségközpont létesült, Szociális 

Szolgáltató Központot alakítottak ki a tűzoltóság régi épületéből. 

 

Számos kis üzlet és áruházláncok üzleteinek működése révén a kereskedelmi ellátás is 

kedvező.    
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A város nevezetességei a Ferences Kolostor, a Szent Kereszt Plébánia Templom, a Szent 

Rókus Kápolna, a Mándl Kastély, a Szoborpark, a Nagyatádi Városi Múzeum, és a 

Hadipark. 

 

Külön ki kell emelni a Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdőt, mely a Széchenyi tér parkjában 

épült létesítmény. 2007. évben újították fel. Gyógymedencék és kádfürdők állnak 

rendelkezésre reumatikus és ízületi fájdalmak enyhítésére, sérülések utáni rehabilitációra, 

továbbá nőgyógyászati problémák gyógyítására. A Nagyatádi Városi Strandfürdő és 

Kemping mediterrán hangulatával is hozzájárul a "fürdőváros" kedvező helyi és turisztikai 

lehetőségeihez és látogatottságához. (A város bemutatása Nagyatád Város 

Önkormányzatának hivatalos honlapja alapján történt.) 

 

Nagyatád város a központi települése a Rinyamenti Kistérségnek. A Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás tevékenysége - az 1995 évben indult területfejlesztési 

célú együttműködés kiszélesítésével - 2004. év óta a területfejlesztés mellett már a 

közoktatás, az orvosi ügyeletek, a szociális ellátás, a család, gyermek és ifjúságvédelem 

területére is kiterjed a közreműködő önkormányzatok részére. 

 

Az együttműködés legjelentősebb eredménye a kistérségi regionális szennyvíztársulás, 

amely révén Nagyatád Város Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 

közösen megépíttette a közös szennyvízelvezető,- és tisztító rendszerüket. Ez a rendszer 9 

település lakosságának szennyvízét vezeti el és központilag tisztítja meg. 

 

Ellátott települések és lakosság szám: 

 Bakháza:      203 fő 

          Görgeteg:  1 197 fő 

 Háromfa:     746 fő 

 Kutas:   1.495 fő 

 Lábod:  1.948 fő 

 Nagyatád:          10.866 fő 

 Ötvöskónyi:     942 fő 

 Rinyaszentkirály:    417 fő 

 Tarany:  1.197 fő 

 Összesen:           19.011 fő 
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7.2.2. A szennyvíz víziközmű létesítmények ingatlanjainak bemutatása 

 
A nyomott és gravitációs csatornarendszerek önkormányzati tulajdonban lévő közterületek 

alatt épültek ki az összes településen, ezek telkeit nem értékeljük. 

 

A 34 szennyvízátemelő telke közterületeken lett kialakítva, amelyek szintén az 

önkormányzatok tulajdonában vannak, így azok telkeit szintén nem kell értékelnünk.  

 

A Nagyatád belterület 2173 hrsz.: a Szennyvíztisztító telep telke. Területe 3 ha 1015 m2. 

A Nagyatád külterület 0395 hrsz.: a Komposztáló telep telke. Területe: 1ha 4667 m2. 

Ezeket a telkeket értékelni fogjuk. 

 

 

7.2.3. A szennyvíz víziközmű létesítmények bemutatása 

 

Nagyatád város szennyvíztisztító rendszere (gravitációs és nyomott vezetékhálózat, 7 db 

szennyvízátemelő és 1 szennyvíztisztító telep) 1978. évben épült ki. 

 

2014 és 2015. évben, két év alatt a regionális együttműködés eredményeként felbővítésre 

került a Nagyatádi Szennyvíztisztító Telep és kiépült egy új Komposztáló Telep 

Nagyatádon. Ezzel egy-időben a nagyatádi 7 szennyvízátemelőn túl, Nagyatád Kivadár 

településrészén épült egy nyolcadik átemelő, amelyik a településrész szennyvizét gyűjti 

össze. Továbbá a társult 8 szomszédos kistérségi településen kiépültek a gravitációs és 

nyomott szennyvíz-elvezető rendszerek a szükséges 26 szennyvízátemelővel és a 

települések közötti nyomott szennyvíz vezetékekkel, melyek révén jut el az összes szennyvíz 

a Nagyatádi Szennyvíztisztító Telepre. A kilenc somogyi települést összekötő 

csatornarendszer kiépítésekor 150 ezer folyóméter településen belüli hálózati, és a 

településeket összekötő vezetéket fektettek le.  

 

A szennyvíztisztító telepet és a hozzá kapcsolódó létesítmények, hálózatok üzemeltetését a 

DRV Zrt. Nagyatádi Üzemvezetősége végzi a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által kiadott Nagyatád Város és környéke 

szennyvíztisztításának és elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye alapján. 
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Az alaphatározat vízjogi engedélyének száma: 35200/2343/2016. A legutolsó 

módosítás száma: 35200/2706-1/2019. ált., amely kelt 2019. 05. 23.-án. 

 

Településenként összesítve mutatjuk be a megépült vezeték rendszereket, majd szintén 

településenként soroljuk fel a szennyvíz átemelőket és végül a technológiai folyamatok 

leírásával bemutatjuk a közös Nagyatádi Szennyvíztisztító Telepet és a szintén közös 

Nagyatádi Komposztáló Telepet. 

 

Ezek műtárgyainak részletes bemutatása és tételes értékelése az elektronikusan mellékelt 

EXCEL táblázatokban lesz nyomon követhető. 

 

Engedélyezett vezeték hálózatok összesen, településenként: 

 

Nagyatád:  gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:  32 069,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         2 682,5 fm. 

 

Bakháza:             gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    1 570,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         2 850,0 fm. 

 

Görgeteg:  gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    7 791,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         5 395,0 fm. 

 

Háromfa:  gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    7 812,5 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:       11 756,0 fm. 

 

Kutas:             gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    7 716,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         8 484,0 fm. 

 

Lábod:  gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:  11 976,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:       11 401,0 fm. 

 

Nagyatád-Kivadár: gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    2 098,5 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         4 709,0 fm. 
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Ötvöskónyi:  gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    4 658,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         7 409,5 fm. 

 

Rinyaszentkirály: gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    2 926,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         4 018,5 fm. 

 

Tarany:  gravitációs gyűjtőhálózat, összesen:    6 464,0 fm. 

                            nyomóvezetékek összesen:         5 252,0 fm. 

 

 

Szennyvízátemelők  

 

Szennyvízátemelők Nagyatádon 

 

I. jelű átemelő: 

 - helye   Széchenyi tér 

 - típusa  helyszíni vb 

 - átmérője  4,0 m 

 - mélysége  6,0 m 

 - szivattyú       Q = 90 l/s; H = 6,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  NA 200 acél, 5 fm 

 - befogadó  Széchenyi téri csatorna 

 

II. jelű átemelő: 

 - helye   Zrínyi u. 

 - típusa  MOBA 

 - átmérője  2,5 m 

 - szivattyú            Q = 24 l/s; H = 17,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  NA 100 KM-PVC  350 fm 

 - befogadó  Bajcsy-Zs. utcai csatorna 

 

III. jelű átemelő: 

 - helye   Béke u. 

 - típusa  DEEPRESS 

 - átmérője  1,6 m 
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 - mélysége  4,05 m 

 - szivattyú  Q = 15 l/s; H = 6,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  NA 150 KM-PVC 660 fm 

 - befogadó  Rákóczi utcai csatorna 

 

III/a. jelű átemelő: 

 - helye   Petőfi-Rákóczi u. 

 - típusa  DEEPRESS 

 - átmérője  1,6 m 

 - mélysége  4,05 m 

 - szivattyú  Q = 15 l/s; H = 6,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  NA 150 KM-PVC 22  fm 

 - befogadó  Rákóczi utcai csatorna 

 

V. jelű átemelő: 

 - helye   Szabadság tér 

 - típusa  beton gyűrűk 

 - átmérője  2,5 m 

 - mélysége  8 m 

 - szivattyú  Q = 13 l/s; H = 10,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  KM-PVC 160 fm 

 - befogadó  Szabadság téri csatorna 

 

VI. jelű átemelő: 

 - helye   Zrínyi köz 

 - típusa  DEEPRESS 

 - átmérője  1,0 m 

 - mélysége  3 m 

 - szivattyú  Q = 15 l/s; H = 6,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  NA 63 KPE 145 fm 

 - befogadó  Zrínyi utcai csatorna 

 

VII. jelű átemelő: 

 - helye   Csalogány sor 

 - típusa  beton gyűrűk 
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 - átmérője  2,5 m 

 - mélysége  4,0 m 

 - szivattyú  Q = 13 l/s; H = 11,0 m (1+1 db) 

 - nyomócső  KM-PVC 1 160 fm 

 - befogadó  Szennyvíztelep 

 

 

Szennyvízátemelők térségi településeken 

 

A térségi települések csatornahálózatán szagtalanító berendezések kerültek kiépítésre az 

átemelőknél. A szagtalanító rendszer egy biofilterből és nitrát adagoló berendezésből áll. A 

szagtalanító rendszer nitrátadagolást érintő része állandó telepítésű adagolóhelyeket és az 

adagolókhoz kötődő, fixen telepített H2S mérő és távadó berendezéseket foglal magába. 

 

Fix telepítésű H2S mérők: 

 - Nagyatád, Dózsa Gy. u. A1/1 NY nyomóvezeték fogadó aknája 

 - Nagyatád, (szennyvíztelep) B1/1-NY nyomóvezetékek közös fogadópontja 

 - Nagyatád-Kivadár,  C1/1 jelű átemelő 

 - Lábod, Deák F. u.  B1/5-NY nyomóvezeték fogadóaknája  

 - Lábod,   B1/3b jelű átemelő 

 - Lábod,   B1/1 jelű átemelő 

 - Ötvöskónyi,   A/1 jelű átemelő 

 - Rinyaszentkirály  B-3/1 Ny, B3/2-Ny nyomóvezeték közös  

     fogadóaknája 

 - Görgeteg   B2/1 jelű átemelő 

 - Háromfa   C4/4-Ny nyomóvezeték fogadóaknája 

 - Tarany    C2/2 jelű átemelő 

 

 

"A" jelű ág  

Szennyvízátemelők Kutason 

 

A6/1 jelű átemelő: 

 - helye   Kutas, Szellő u. 587 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 
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 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  5,49 m 

 - szivattyú  Q = 21,6 m3/h; H = 38,4 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  A1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S 100 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

A6/2 jelű átemelő: 

 - helye   Kutas, Kossuth u. 60 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  6,56 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  A6/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S 60 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

A6/3 jelű átemelő: 

 - helye   Kutas, Jókai u. 199 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  4,67 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  A6/2 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

A6/4 jelű átemelő: 

 - helye   Kutas, Szabadság u. 363 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  4,09 m 
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 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  A6/2 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

Szennyvízátemelők Ötvöskónyiban 

 

A1/1 jelű átemelő: 

 - helye   Ötvöskónyi, Kónyi u. 127 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  5,32 m 

 - szivattyú  Q = 30,6 m3/h; H = 56,9 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 100 

 - befogadó  Nagyatád I. átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  100 AC aktív biofilter 

     

 

A1/2 jelű átemelő: 

 - helye   Ötvöskónyi, Vasvári u. 264 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  6,04 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 37,8 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 40 

 - befogadó  A1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  15 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

"B" jelű ág  

Szennyvízátemelők Rinyaszentkirály 

 

B3/1 jelű átemelő: 

 - helye   Rinyaszentkirály, 21 hrsz. 
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 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  5,79 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B3/3 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B3/2 jelű átemelő: 

 - helye   Rinyaszentkirály, 202 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  4,69 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B3/3 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B3/3 jelű átemelő: 

 - helye   Rinyaszentkirály, 63 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  5,51 m 

 - szivattyú  Q = 14,4 m3/h; H = 40,6 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 90 

 - befogadó  B2/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  60 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

Szennyvízátemelő Görgeteg 

 

B2/1 jelű átemelő: 

 - helye   Görgeteg, 92 hrsz. 
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 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  7,71 m 

 - szivattyú  Q = 18 m3/h; H = 39,5 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B1/3b jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  100 AC aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

Szennyvízátemelők Lábod 

 

B1/1 jelű átemelő: 

 - helye   Lábod, Rákóczi u. 285/5 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  6,47 m 

 - szivattyú  Q = 29,16 m3/h; H = 36,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  Nagyatád, szennyvíztelep 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  150 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B1/2 jelű átemelő: 

 - helye   Lábod, Sport u. 376 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  5,84 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B1/3a jelű átemelő: 

 - helye   Lábod, Hosszúfalvi u. 472/5 hrsz. 
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 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  5,3 m 

 - szivattyú  Q = 9,36 m3/h; H = 17,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B1/4 jelű átemelő: 

 - helye   Lábod, Deák u. 742/5 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  6,61 m 

 - szivattyú  Q = 14,4 m3/h; H = 20,1 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  15 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B1/5 jelű átemelő: 

 - helye   Lábod, Lenin u. 510 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45m 

 - mélysége  6,64 m 

 - szivattyú  Q = 10,8 m3/h; H = 21 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  B1/4 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

B1/6 jelű átemelő: 

 - helye   Lábod-Erzsébetpuszta,  912 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45m 
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 - mélysége  4,9 m 

 - szivattyú  Q = 3,96 m3/h; H = 14,3 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  Nagyatád, szennyvíztelep 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

"C" jelű ág  

Szennyvízátemelők Tarany 

 

C2/1 jelű átemelő: 

 - helye   Tarany, Csokonai u. 418 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  4,46 m 

 - szivattyú  Q = 13,7 m3/h; H = 40,8 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  C1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  60 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

C2/2 jelű átemelő: 

 - helye   Tarany, Szent István u. 504 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  4,39 m 

 - szivattyú  Q = 10,8 m3/h; H = 21 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  C2/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S  60 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

C2/3 jelű átemelő: 

 - helye   Tarany, Bem u. 36 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 
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 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  4,34 m 

 - szivattyú  Q = 10,8 m3/h; H = 14 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  C2/2 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

C2/4 jelű átemelő: 

 - helye   Tarany, Szent István u. 511 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  5,26 m 

 - szivattyú  Q = 10,8 m3/h; H = 14 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  C2/2 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-RE  200 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

Szennyvízátemelők Háromfa 

 

C4/1 jelű átemelő: 

 - helye   Háromfa, Kossuth  u. 0165/23 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  4,44 m 

 - szivattyú  Q = 12,6 m3/h; H = 63,1 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 100 

 - befogadó  C1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

C4/2 jelű átemelő: 

 - helye   Háromfa, Kossuth  u. 0117 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 
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 - mélysége  5,15 m 

 - szivattyú  Q = 10,8 m3/h; H = 14 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  C4/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S 60 aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

C4/3 jelű átemelő: 

 - helye   Háromfa, Kossuth  u. 67/7 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,45 m 

 - mélysége  4,23 m 

 - szivattyú  Q = 10,1 m3/h; H = 14,2 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 80 

 - befogadó  C4/2 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S 15 passzív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

Szennyvízátemelő Bakháza 

 

C3/1 jelű átemelő: 

 - helye   Bakháza, Kossuth  u. 46 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 

 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  5,01 m 

 - szivattyú  Q = 9,0 m3/h; H = 64,4 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 100 

 - befogadó  C1/1 jelű átemelő 

 - szagtalanítás  LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

Szennyvízátemelő Nagyatád-Kivadár 

 

C1/1 jelű átemelő: 

 - helye   Nagyatád-Kivadár, Háromfai út 3055/1 hrsz. 

 - típusa  kör alakú, előre gyártott vb. akna 
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 - átmérője  1,9 m 

 - mélysége  5,68 m 

 - szivattyú  Q = 30,6 m3/h; H = 22,9 m (1+1 db) 

 - nyomócső  DN 100 

 - befogadó  Nagyatád, szennyvíztelep 

 - szagtalanítás  KROFTA KS-S 100 AC aktív biofilter 

    LMNOMOB "A" nitrát adagoló 

 

 

Nagyatádi Szennyvíztisztító Telep:  

  

 
 

A szennyvízelvezetés,- és tisztítás műszaki jellemzői: 

 

Szennyvízgyűjtő hálózat: üzemel összesen 148.902,5 fm 

  - gravitációs 84.945 fm 

  - nyomóvezeték 63.957,5 fm 

Átemelők: 34 db  

Szennyvíztisztító-telep: 1db  
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Keletkező szennyvíz mennyisége  4.927 m3/nap 

Keletkező szennyvíz minősége kommunális és előkezelt ipari szennyvíz 

Csatornahálózat jellege  elválasztó rendszerű 

 hidraulikai szempontból gravitációs és nyomóvezetékek 

 

Tisztítótelep helye: Nagyatád, Kiszely u. 2173 hrsz. 

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 

-  mértékadó hidraulikai kapacitása: 7.500 m3/d 

-  telep napi BOI5 terhelése 2.753 kg BOI5/d 

-  terhelési kapacitás 45890 Leé 

Tisztított szennyvíz befogadója: Babócsai-Rinya vízfolyás  

- szelvényszáma 26+100 km szelvény 

- befolyási szint 120,95 mBf kitorkoló fejen keresztül 

- bevezetés helyének EOV koordinátái X = 98 665; Y = 520 568 

  

 

A szennyvíztisztító telep működésének technológiai leírása 

 

Kaszkádos, részben párhuzamos kialakítású Bardenpho típusú eleveniszapos biológiai 

tisztítási technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszfor 

eltávolítással. Iszaptárolás gravitációs sűrítéssel, majd víztelenítéssel. Víztelenített iszap 

további kezelése Gore® Cover komposztáló technológiával. 

 

A városi csatornahálózatból, valamint a települési végátemelőkből érkező szennyvíz az 

automata durva rácson átvezetve folyik a meglévő átemelő aknába. Az aknából az átemelő 

gépházban lévő száraz beépítésű nyers szennyvíz szivattyúk a mennyiségmérést követően 

emelik a vizet a 2 db 5 mm-es résméretű gépi finomrácsra.  

 

A telepen lehetőség van nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban: 

NKÖHSZ) fogadására is. Az NKÖHSZ fogadó állomás a távfelügyeleti rendszerbe 

kapcsolható. Lehetőség van a beszállítók azonosítására kártyás azonosító rendszer 

segítségével. A fogadó állomáson telepített gép finom rácson keresztül folyó szennyvíz 

gravitációsan kerül az NKÖHSZ fogadó aknába, ahol fellevegőztető szivattyú biztosítja az 

anaerob állapotának megszüntetését. A fogadó aknából a szennyvíz feladó szivattyú 

segítségével kerül a telep biológiai tisztítási sorának elejére. 
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Szippantott szennyvíz beszállítás a telepre még nem történt. 

 

A rácsról a tisztítandó szennyvíz a homokfogóba kerül, ahol a szervetlen anyagok ülepednek 

ki.  

 

A leválasztott homok-zagy egy, a műtárgy alatt elhelyezett gépi homokvíztelenítőre kerül, 

ahonnan csigás kihordással jut a rácsszemét tároló konténerbe közös gyűjtéssel, majd 

hulladéklerakóra szállítják. 

A mechanikailag tisztított szennyvíz az átalakított osztóműbe kerül. A homokfogókat 

követően egy olyan zsilipes kialakítású szennyvízosztó egység került kiépítésre, ahonnan 

biztosítható a jövőben várható változatos terhelési üzemmódoknak megfelelő 

szennyvízelosztás.  

 

Az elosztott szennyvíz a párhuzamos kialakítású technológia sorokra jut. A szükséges 

térfogatok egy része a jelenlegi 12,0 m x 50,0 m-es és 3,0 m szerkezeti mélységű biológiai 

műtárgyban került kialakításra, míg a szükséges további térfogatok egy 5,0 m szerkezeti 

mélységű vasbeton biológiai műtárgyban kerültek kivitelezésre.  

 

Normál üzemben a mechanikailag kezelt szennyvíz először a meglévő műtárgyban 

kialakított anaerob térbe jut, ahol azonnal keveredik az utóülepítők felől érkező 

recirkulációs iszappal. Ez a recirkulációs iszap az iszapregeneráló téren keresztül kerül az 

anaerob terekbe.  

 

Az anaerob tér után a szennyvíz a meglévő műtárgy hátsó felében kialakított anoxikus 1. 

térbe kerül. Itt levegőbevitel nincs, a rendszer homogén állapotban tartását beépített 

keverők biztosítják. E térbe történik a belső recirkuláció visszavezetése is. A visszavezetett 

szennyvíz oldott oxigén tartalma, valamint a keverék szennyvíz N-komponens tartalma a 

denitrifikációs folyamatok révén csökken.  

 

Az anoxikus 1. térből a szennyvíz a tömbösített műtárgy felé kiépített gravitációs 

szennyvízvezetéken jut el. A műtárgy elején – az itt kialakított párhuzamos soroknak 

megfelelően – megtörténik a szennyvíz osztása. Az osztást követően az aerob 1. terekbe 

áramlik a szennyvíz. E terekben történnek meg a nitrifikációs folyamatok, levegőbevitel 

hatására. Az aerob 1. terekből történik a belső recirkuláció visszavezetése az anoxikus 1. tér 
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elejére (szabályozási tartománya 200-400 % a reaktorra folyó nyers szennyvíz mennyiségére 

vonatkoztatva).  

 

Az aerob 1. terekből a szennyvíz az anoxikus 2./fakultatív oxikus terekbe kerül. Normál 

üzemben ezen térrészben homogenizáló keverés (utódenitrifikáció) üzemel levegőbevitel 

nélkül. A terhelés függvényében azonban az anoxikus 2. terek is igénybe vehetők fakultatív 

oxikus térként történő használatra, a levegőbeviteli rendszer révén.  

A tisztítósor utolsó terei az aerob 2. terek, ahol utólevegőztetés történik a beépített 

levegőztető elemek segítségével.  

 

Mindkét technológiai sor aerob 1., anoxikus 2./fakultatív oxikus, és aerob 2. 

reaktorkaszkádja az iszapvíztelenítő gépház melletti vasbeton biológiai tisztítóműtárgyban 

került kiépítésre. Az új műtárgyban tervezett aerob terek levegőztetése finombuborékos 

légbeviteli elemekkel történik. Az aerob terekben az oldott oxigén koncentráció folyamatos 

mérése bemerülő oldott oxigén szondákkal történik, amely alapján a levegőbevitel 

szabályozható (2 mg O2/L oldott oxigén tartószint melletti légfúvó fordulatszám 

szabályozás). 

 

Az aerob 2. terekben soronként elhelyezésre került egy öntisztító, bemerülő 

iszapkoncentráció mérőszonda is (összesen 2 db), amely alapján történik a biológiai 

tisztításhoz szükséges optimális iszapkoncentráció (MLSS) és iszapkor (SRT) szabályozott 

fenntartása.  

 

A szonda mérése alapján vezérelhetőek az iszapátemelő gépházba telepített szárazteres 

fölösiszap elvételi szivattyúk. A gépházban a fölösiszap szivattyúk mellett kerültek 

telepítésre az iszaprecirkulációs szivattyúk is. Az iszaprecirkulációt soronként 1 db szivattyú 

biztosítja, amelyekhez 1 db közös melegtartalék kerül beépítésre.  

 

Utóülepítés  

 

Az aerob 2. terek után a szennyvíz egy osztómű közbeiktatásával a 2 db utóülepítő 

medencébe kerül. Itt megtörténik a szennyvíz fázisszétválasztása, az eleveniszap nagy része 

az iszapvezetékeken az új átemelő gépházba juttatva iszaprecirkulációként visszakerül az 

iszapregeneráló zónákba, kisebb hányada pedig fölösiszapként átemelésre kerül az 
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iszapnyomó vezetéken az iszapkezelő telep felé. Az utóülepítők tolózáraknáiból érkező 

iszapelvételi vezetékek az iszapátemelő gépházba kerülnek bevezetésre.  

 

Tisztított szennyvíz elvezetés  

 

A tisztított szennyvíz az utóülepítőkből a Parshall-mérőcsatornán keresztül távozik a 

befogadó Babócsai-Rinya-patakba.  

 

Központi szagtalanító berendezés  

 

A rácsgépház és a meglévő biológiai műtárgy iszapregeneráló-anaerob medencéje 

légtereinek szagmentesítésére 1 db központi aktív biofilter szagtalanító berendezés létesült. 

A biofilterhez az udvartéren elhelyezett légelszívó vezetékek juttatják el a nyers levegőt. 

 

 

Nagyatádi Komposztáló Telep 

 

Várható komposzt mennyiség: 5 110 m3/év 

 

A komposztáló telep technológiai leírása: 

 

A szennyvíztisztító telepen elvett fölösiszapok a kiépített iszapátemelő gépház fölösiszap 

szivattyúinak segítségével a kiépített DN 250 KPE nyomóvezetéken keresztül jutnak a 0395 

hrsz.-ú komposztáló telep területén kialakított pálcás sűrítőre. Az iszapátemelő akna 

szivattyúi révén a pálcás sűrítőről érkező iszap, vagy az iszaptározó puffermedencében 

betárolt iszap a napi tartályokba emelhető. A napi tározók a víztelenítésre előirányzott iszap 

további pufferelését segítik. 

 

A napi tartályokból a sűrített iszap a kiépített centrifugás iszapvíztelenítőre kerül, ahol a 

polimer adagolással biztosítható a komposztáláshoz szükséges ~20-30 % szárazanyag-

tartalmú víztelenített iszap leválasztása. A víztelenített iszap a víztelenítő épületből egy 

kihordó csiga segítségével átkerül az épület mellett elhelyezett fedett komposztáló 

technológiai keverőterébe. 
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Az iszapvonalon leválasztott 20-30% szárazanyag-tartalmú víztelenített iszap GORETM 

Cover komposztáló technológiával kerül kezelésre. 

 

A technológia lényege, hogy az érési folyamat zárt, levegőztetett körülmények között zajlik, 

viszonylag rövid időtartam alatt, megfelelő higiénizáció mellett.  

 

A rendszer zártságát a komposztprizmát lefedő speciális takaróanyag biztosítja, amely 

légáteresztő ugyanakkor vízhatlan, és a kórokozók számára is átjárhatatlan. A komposztálási 

folyamatban részt vevő mikroorganizmusok oxigénellátását, és ezáltal az aerob lebomlást 

az érlelő silón belül az aktív levegőztető egység biztosítja, mely a siló aljában elhelyezett 

levegőztető csövekből és egy ventilátorból áll. A számítógépes irányítástechnikai rendszer 

és a mérőszondák segítségével a komposztálás során végig nyomon követhető a nyersanyag 

hőmérséklete, amely irányadó oxigén tartalomra utal, így a ventilátor működése, és a siló 

levegőztetése a visszacsatolásos rendszer által szabályozható. Az intenzív- és utóérés 

időtartama egyaránt 21 nap. 

 

A vagyonértékelési szakvéleményben szereplő tételes táblázat az önkormányzati 

leltárnyilvántartásokban szereplő közmű vagyonelemek megnevezését, mennyiségét és 

mértékegységét, valamint üzembe helyezésének időpontját tartalmazza kiindulási adatként. 

 

A vezetékhálózatok, berendezések és az eszközök állapotának szemrevételezés útján 

történő ellenőrzésére csak rendkívül korlátozott mértékben volt lehetőségünk. A létesítési 

időpontok, továbbá az üzemeltetés/működtetés tapasztalatai alapján valószínűsíthető, hogy 

a zömében földben lévő, eltakart vagyontárgyak döntő többsége elég jó állapotú, 

rendeltetésszerű használatra jelenleg alkalmas. 
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8. ÉRTÉKELÉS 

 

8.1 Alapelvek, korlátozó feltételek 

 

A vizsgált szennyvíz víziközmű vagyon értékére vonatkozó - jelen szakvéleményben 

rögzített - következtetések az alábbiakban ismertetett feltevéseken alapulnak és a következő 

korlátozó feltételek mellett érvényesek: 

 

• a vagyontárgyakat, mint tiszta tulajdonú korlátozottan forgalomképes, tehermentes 

vagyoni eszközök tulajdonjogát értékeltük; 

• az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, 

vagyonjogok érvényessége) nem folytattunk, feltételeztük, hogy az eszközök 

tulajdonjoga korlátozottan forgalomképes és nem terheli zálog, vagy egyéb 

kötelezettség; 

• a rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 

felhasználtunk, tudomásunk szerint teljes körűek, helytállóak, és pontosak azonban 

tételes ellenőrzésüket az adatszolgáltatóknak nem volt módjukban elvégezni, ezért 

az értékelők felelőssége e vonatkozásban korlátozottnak tekintendő. Szakértők 

feltételezték a vagyoni eszközök teljes körűségét, az eltakart vagyonelemek megfelelő 

állapotát, továbbá a gépészeti berendezések és az irányítástechnika 

működőképességét; 

• a vagyontárgyak értéke nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA),  

• a folyamatos használat szerinti érték alatt a következők értendők: 

A folyamatos használat szerinti érték olyan ár, amelyet egy működő vállalkozás 

potenciális vásárlója hajlandó lenne megadni az egyes eszközökért és 

berendezésekért (a teljes vételár egy bizonyos részeként), feltételezve, hogy a 

vállalkozás tovább fog működni; 

• Az értékelés fordulónapja 2021. január 1., a gazdasági, és jogi feltételek előre kellő 

pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, a szakértői vélemény 

értékekre vonatkozó megállapításait. Ezért a keltezéstől számított 365 nap elteltével, 

illetve a körülményekben beálló lényeges változás esetén a meghatározott 

vagyonérték felülvizsgálata indokolt; 

• Az Értékelési Szakvéleményt a mindenkor hatályos jogszabályok (különös tekintettel 

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítási értékének meghatározására 
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vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletre és a 

termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 

54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletre) alapján, az ingatlan-értékbecslés és műszaki 

szakértés szakmai sztenderdjei (EVS 2016 európai szabvány és a RICS Red Book) és 

a Magyar Nemzeti Bank 11/2018. (II. 27.) számú ajánlása figyelembevételével 

készítettük el. 

 

 

8.2. A közművagyon-értékelés módszertana 

 

A közművagyon-értékelése egy összetett feladat, amely a műszaki nyilvántartás felállításától 

kezdve, az állapotfelmérésen át, egészen a hitelesített vagyonértékelési szakvélemény 

kiállításáig terjed. 

 

A korrekt vagyonértékelésnek a meglévő közművagyon teljes körére ki kell terjednie. 

 

Az ily módon kapott valorizált értéket tekinthetjük olyan vagyonértéknek, ami alkalmas a 

jelenlegi nyilvántartásokban (vagyonkataszter, önkormányzati tárgyi analitikus 

nyilvántartás) szereplő könyv szerinti érték értékhelyesbítésére. 

 

A vagyonértékelés három különböző szorosan egymásra épülő munkafázisból áll: 

 

 

1./ A víziközmű vagyonelemeinek teljes körű aktualizálása és egységes 

nyilvántartásba történő felvétele, azaz a tételes vagyonleltár összeállítása, amelynek 

elemei így összehasonlíthatóak és értékelhetőek. 

 

Ez történhet a papíralapú, vagy digitális közműtérkép (ha van ilyen), vagy az önkormányzati 

vagyonkataszter egyes közműszolgáltatással kapcsolatos elemeinek kigyűjtésével, 

feltérképezésével és aktualizálásával. 

 

A fenntartható vagyongazdálkodás első lépéseként tehát megfelelő keretet kell kialakítani 

az ivóvízellátó- és a szennyvízelvezető rendszerre vonatkozóan az összegyűjtendő adatok, 

információk tárolására, kezelésére.  
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A vezetékhálózatok szakaszolásánál figyelembe vehetők a hálózatokra vonatkozó tárgyi 

eszköznyilvántartások (akár a pénzügyi nyilvántartások sajátos szempontjai szerint is) és a 

tulajdonos önkormányzat által vezetett vagyonkataszter adatai is. 

 

 

2./ A víziközmű rendszer műszaki állapotának felülvizsgálata a várható élettartam 

és az avulások mértékének meghatározásához. 

 

A rendelkezésre álló műszaki nyilvántartást a meglévő üzemeltetői tapasztalatokkal és az 

elvégzett komplett műszaki állapotfelmérés eredményeivel kell kiegészíteni. 

A vizsgálat során dokumentálni kell a felszínről elérhető objektumok állapotát, állagát, 

működőképességét. Helyszíni bejárással célszerű szúrópróba szerűen ellenőrizni a térképi 

feldolgozás tartalmát, megfelelősségét és minőségét. 

 

A felszínről nem megközelíthető vezetékek vonatkozásában a személyes vizsgálat mellett 

adott esetben, időszakonként javasolt műszeres diagnosztikai vizsgálatokat is végeztetni, az 

üzemeltető szakembereivel. A vízellátó rendszeren - többek között - a szivárgási veszteség 

elemzésével lehet értékelni a vezetékek állapotát. A szennyvízelvezető rendszeren az MSZ-

EN 13508-2 szerinti kamerás vizsgálatot célszerű szintén elvégeztetni. A vizsgálatok az 

állapotfelmérésen túl a folyamatos üzemet biztosító karbantartások elvégzéséhez, a 

rekonstrukciós ütemterv elkészítéséhez is szükségesek. 

 

 

3./ A közműnyilvántartás alapján, a műszaki állapotfelmérés eredményét 

felhasználva, a víziközműveket költségalapú módszerrel kell értékelni, mivel azok 

önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. 

 

A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy a vagyontárgy újraelőállítási költségéből le 

kell vonni az idő múlása miatti avulást és célszerű ezt még a műszaki állag függvényében 

korrigálni a becsült érték meghatározása érdekében. A költségalapú értékelési eljárás során 

megkülönböztetünk: pótlási, vagy helyettesítési költségalapú módszert, illetve indexált 

költségalapú módszert.  
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A pótlási, vagy helyettesítési költség módszere: 

 

Ennek a módszernek az alkalmazása során először is szakértői szemmel leltárba kell foglalni 

az értékelni kívánt eszközöket. Ezt követően meg lehet határozni az egyes eszközök avulási 

mértékét, és elemezni lehet értékcsökkenésüket. Az értékelésben az összes eszközt 

szerepeltetni kell, függetlenül attól, hogy az önkormányzat könyvelésében ezek szerepeltek 

e vagy sem. 

 

A pótlási érték az eredetivel azonos eszköz, vagy vagyontárgy újra gyártásának, építésének 

újraelőállítási költsége. A helyettesítési érték az értékmeghatározás pillanatában azonos 

színvonalú eszköz beszerzésének újraelőállításának költsége. A vagyonérték a használatból 

következő becsült fizikai állapot romlásából, illetve az öregedés miatti avulásból eredő 

értékcsökkenésekkel csökkentett pótlási, vagy helyettesítési érték. 

 

A fajlagos újraelőállítási költségeket a KvVM Fejlesztési Igazgatóság 2009-ben kidolgozott 

„A KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költségmutatói” című munkarész segédletből 

lehet kikeresni, illetve ha ott nem szerepelt, akkor a forgalmazókkal konzultálva, illetve 

közműépítő kivitelezőkkel egyeztetve a tényleges és a fellelhető piaci információk alapján 

kell kialakítani. 

 

 

Indexált költség alapú módszer: 

 

A víziközmű létesítmény megépítésének eredeti költségeiből, vagy annak könyv szerinti 

értékéből indexálással levezetett újraelőállítási érték. 

 

Ez a módszer akkor alkalmazható, ha a közmű a közelmúltban készült el, vagy ha a 

bekerülési költségeket tételesen és megbízhatóan dokumentálták.  

 

Ezzel a módszerrel az ismert beszerzéskori értékből - a beruházások ár módosulásának 

figyelembevételével - állapítható meg az aktuális újkori vagyonérték. Ezt az értéket kell az 

avultság százalékos mértékével és a becsült fizikai állapot szerint csökkenteni a vagyonérték 

meghatározásához.  
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Az amortizáció mértékének meghatározása: 

 

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Az értékcsökkenés a műszaki 

alapvizsgálatok, elemzések a hasznos és a várható élettartam figyelembe vételével állapítható 

meg. 

 

Az avultság százalékos mértéke a várható élettartam és a hasznos élettartam hányadosa. 

 

Amennyiben a közművagyon telekértékkel is kiegészül, pl. a szennyvíztisztító telep telke, 

vagy a vízmű telke, akkor a telek értékét – mint üres telket – piaci összehasonlító módszerrel 

kell meghatározni. Ezt az üres telekértéket csökkenteni kell, mivel ez a telek is a beépítés 

után már csak korlátozottan lesz forgalomképes, mivel az önkormányzati törzsvagyon része 

lesz. 

 

 

Pótlási terv: 

 

A várható élettartam a víziközművek esetében az a maradék időtartam, ameddig az a 

vagyontárgy várhatóan üzemeltetésben tartható.  

 

A műszaki vizsgálatok, valamint az üzemeltető szakemberekkel folytatott folyamatos 

konzultációk során kialakítható/kialakítandó a lehetséges rekonstrukciós technológiák köre, 

a rekonstrukciók időbeli ütemezése, a hatékonyabb működés, és a javasolt fejlesztések 

módja. 

 

Vannak olyan vagyonelemek, amelyeket cserélni kell, de van olyan, ami felújítható, illetve 

korszerűsíthető. Ezek módja és mértéke a projekt által érintett rendszer felülvizsgálata során 

a költség- haszonelemzés megfelelő pénzáramai között dől el. 

 

A munkák tudatos időbeli ütemezése során készül el a 2011. évi CCIX. Törvény (Vksztv.) 

szerinti Gördülő Fejlesztési Terv, amely hosszú távú fejlesztési és pótlási, valamint 

beruházási tervrészekből áll. 

 

A tervrészletek külön-külön készülnek építményi, gépészeti és irányítástechnikai 

szakágazatokban.  
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A Vagyonértékelési Szakvéleménynek az alábbi fejezeteket kell tartalmaznia. 

 

1. Értékelési Tanúsítvány 

2. Könyvvizsgálói Tanúsítvány 

3. Vagyonértékelő nyilatkozat 

4. Előzmények, a víziközmű tulajdonos adatai, jogállása, a vizsgálat módja, 

adatszolgáltatása 

5. A Vagyonértékelés céljának pontos körülírása 

6. A Vagyonértékelés módszertana 

7. Az értékelési módszerek kiválasztása 

8. Vagyonelemek bemutatása és a vagyon értékelése 

9. Pótlási Terv 

10. Összefoglalás 

 

A Pótlási Tervet az értékelő szakvélemény melléklete tartalmazza. 

A szakvélemény fent felsorolt tartalmi elemei elsősorban az objektivitást és a világos 

szövegezést szolgálják. 

 

A vagyonértékelés egyfajta becslést jelent, ami felveti a bizalmi és szakmai, etikai 

felelősségvállalást. 

 

Az alábbi etikai elemek szorosan kötődnek a vagyonértékelő szervezet és az egyes 

személyek felelősségéhez: diszkréció, objektivitás, pártatlanság, technikai kompetencia. 

 

8.3. Értékmeghatározás 

 

A szennyvíz víziközmű vagyon értékelését a megbízott üzemeltető a DRV Zrt. Nagyatádi 

Üzemvezetőség munkatársaitól kapott anyagok, valamint a Megbízó Önkormányzattól 

kapott leltárívekből kiindulva táblázatos formában végeztük el. 

 

Első lépésben a szennyvíz víziközmű telkeit értékeltük úgy, hogy összehasonlító módszerrel 

meghatároztuk a telkek fajlagos telekárait, és ezzel szoroztuk be a telkek m2 területeit. 

 

Második lépésben a szennyvíz víziközmű felépítményeket értékeltük pótlási költség alapú 

módszerrel.  
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Végül a kapott értékekkel kitöltöttük az érték meghatározó táblázatot. 

 

 

8.3.1. A szennyvíz víziközmű telkek fajlagos értékének meghatározása 

 

Nagyatád város esetében 1 belterületi és 1 külterületi szennyvíz víziközmű telket kell 

értékelnünk. Mivel konkrét a közel múltban megkötött valós telek adás-vételi adatokat nem 

tudtunk begyűjteni, ezért az interneten (ingatlan.com) fellelhető nagyatádi telkek kínálatát 

elemeztük. Ezekből kiindulva táblázatos formában számoltuk ki a bel- és külterületi fekvésű 

telkek fajlagos becsértékét az alábbiak szerint. 

 

Belterületi telek: 

 

 

Az ingatlan 

Fekvése 

A telek 

területe (m2) 

Kínálati ár 

(Ft) 

Fajlagos ár 

Ft/m2 

Szabó D. utca 1.248 10. 016.000 8.026 

Kiszely L. u. 1/B. 1.010 15.000.000 14.851 

Kivadár 3.057 50.000.000 16.356 

Nagyatád 1.412 17.200.000 12.181 

Összesen: 51.414 

 

 

A fenti összehasonlító adatokat elemezve és figyelembe véve azt a tényt, hogy a szennyvíz 

víziközművel beépített telek az önkormányzati törzsvagyon részét képezi és ezért csak 

korlátozottan forgalomképes, ezért az átlagos fajlagos árat a kínálati jelleg miatt 10%-kal 

csökkenteni fogjuk. 

 

Nagyatád város belterületi övezetében: 51.414/4 * 0,9 = 11.568.-Ft/m2, kereken: 

11.600.- Ft/m2-re becsültük a fajlagos üres telekárat. 

 

Hasonló módszerrel határoztuk meg a külterületi üres, beépítetlen telkek egységárát. 
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Külterületi telek: 

 
Az ingatlan 

Fekvése 
A telek 

területe (m2) 
Kínálati ár 

(Ft) 
Fajlagos ár 

Ft/m2 
Nagyatád 1.277 3.800.000.- 2.976.- 

Nagyatád 3.618 11.000.000.- 3.040.- 

Nagyatád 546 2.000.000.- 3.663.- 

Nagyatád 9.134 21.200.000.- 2.321.- 

Összesen: 12.000.- 

 
A fenti összehasonlító adatokat elemezve és figyelembe véve azt a tényt, hogy a szennyvíz 
víziközművel beépített telek az önkormányzati törzsvagyon részét képezi és ezért csak 
korlátozottan forgalomképes, ezért az átlagos fajlagos árat a kínálati jelleg miatt 10%-kal 
csökkenteni fogjuk. 
 
Nagyatád város külterületi övezetében: 12.000.- /4 * 0,9 = 2.700.- Ft/m2, azaz 

2.700.- Ft/m2-re becsültük a fajlagos üres telekárat. 

 

 

8.3.2. A szennyvíz víziközmű felépítmények értékelése 

 

Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és tisztító rendszere felépítményeinek, azaz 

közmű létesítményeinek az amortizált jelenlegi értékét pótlási költség alapú megközelítéssel 

határoztuk meg. 

 

Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és tisztító rendszere víziközmű leltárát 

tételesen beáraztuk azok jelenleg aktuális pótlási költségeivel, majd ezeket az értékeket 

csökkentettük a még elvárható életkortól függő avultság mértékével, végül a műszaki állaguk 

függvényében korrekciós tényezővel is differenciáltunk és így kaptuk meg egy-egy tétel 

jelenlegi becsült értékét. 

 

Az egyes leltári tételek fajlagos értékét és várható élettartamát a KvVM Fejlesztési 

Igazgatóság által kiadott „A KEOP-ból támogatott projektek költség-haszon elemzésének 

elkészítéshez és ellenőrzéséhez szükséges fajlagos költségmutatók kidolgozása a vízellátás, 
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vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás fajlagos költségei” című segédlet útmutatása 

szerint határoztuk meg. 

Ez a segédlet szolgált végül a pótlási terv szakmai alátámasztásául is. 

 

Az egyedi tételeknél a szennyvíz víziközmű vagyonelemek jelenlegi beszerzési, illetve 

beépítési árából indultunk és a régi vagyonelemek árát koruk és műszaki állapotuk 

függvényében állapítottuk meg.  

 

Nagyatád Város Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulásnak a 

tulajdonában lévő Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető,- és tisztító rendszere 

víziközmű vagyonának leltár szerinti tételes értékelését jelentésünk elektronikus 

mellékletéhez táblázatos formában csatoltuk és annak kivonatolt részét a következő 

pontban mutatjuk be. 

 

 

8.3.3. A szennyvíz víziközmű vagyon összegzése 

 

 

Nagyatád és környéke szennyvíztisztító víziközmű-rendszer 

Épület, építmény 5 216 685 517 Ft 

Gép, berendezés 407 202 624 Ft 

Irányítástechnika, energiaellátás 32 643 082 Ft 

Telek 401 452 905 Ft 

Összesen: 6 057 984 128 Ft 

 

 

azaz Hatmilliárd-ötvenhétmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-százhuszonnyolc 

forint összegben állapítottuk meg Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető,- és 

tisztító rendszere 2021. január 1. fordulónapra vonatkozó szennyvíz víziközmű vagyon 

értékét. 
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9. PÓTLÁSI TERV 

 

Nagyatád Város Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízta meg továbbra is a közös 

szennyvíz víziközmű vagyonuk kezelésével és működtetésével az elkövetkezendő 15 évben. 

 

A DRV Zrt.–nek a rendszer szakszerű üzemeltetésén túl annak zavartalan működését is 

biztosítani kell a szükséges karbantartási, felújítási munkák időben történő elvégzésével. 

 

A 2011. évi CCIX. Törvény (Vksztv.) - amely 2011. december 31. óta hatályos - előírja, a 

szennyvíz közmű – szolgáltatási ágazatonkénti 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési 

tervkészítési kötelezettséget. Ennek a gördülő fejlesztési tervnek a része a 15 évre szóló 

pótlási terv, amely megmutatja, hogy az érvényben lévő irányelvek, útmutatók és segédletek 

szerint az egyes szennyvíz víziközmű elemek becsült élettartama folytán a beépítésük 

függvényében mikor, hol és mit ajánlott kicserélni, illetve pótolni. Természetesen az 

üzemeltető szakemberek a rendszer folyamatos működtetése során ettől saját belátásuk 

szerint eltérhetnek takarékossági szempontokat mérlegelve. 

 

Az is természetes, hogy egyes anyagok, vezetékek, illetve gépek pótlásakor (pld. öreg, elavult 

azbeszt cement csövek) nem a régi anyaggal történik a pótlás, hanem a funkciótól függő 

legkorszerűbb anyag lesz felhasználva, illetve gép, vagy irányítástechnika lesz beépítve. Az 

értékelés során már az új anyagok értékével számoltak a szakértők a táblázatokban. A 

jelenlegi vezeték, vagy berendezés értéke ennek az értéknek csak töredéke. 

 

Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és - tisztító rendszere víziközmű 

vagyon 15 évre szóló pótlási tervét az elektronikus mellékletek között mutatjuk be.  
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A szakvélemény 5. pontjában rögzített feladatot a 8.2. pontban foglalt módszertan szerint 

elvégezve Nagyatád Város Önkormányzata és a Nagyatádi Regionális 

Szennyvíztársulásnak a tulajdonában lévő Nagyatád város és térsége 

szennyvízelvezető,- és tisztító rendszere víziközmű vagyon 2021. január 1. 

fordulónapon érvényes, - folyamatos használat szerinti - értékét tehermentes állapotban  

 
összesen: 6 057 984 128.- Ft, 

 

azaz Hatmilliárd-ötvenhétmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-százhuszonnyolc 

 

forint összegben határoztuk meg. 

 

 

Budapest, 2021. május 17. 

 

 

Szentpétery N. Elemér    Dömötörfy József 

            okleveles építészmérnök         kamarai tag, könyvvizsgáló 

     igazságügyi műszaki szakértő 5017          MKVK nyilv.sz.: 000981 

    ingatlanvagyon értékelő: 2223/2013    

 

 

 
Tolcsvai Rózsa 

okl. geológusmérnök 

okl. vízkészletgazdálkodás és hidrológiai szakmérnök 

okl. vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakmérnök 

környezetvédelmi és vízügyi szakértő 

MKK nyilvántartási szám: 01-13602 
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MELLÉKLETEK 

• Helyszíni fotók 

• Tulajdoni lapok 

• Vagyonleltár és értékelő táblázatok 

 

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET 

• Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és -tisztító rendszere szennyvíz 

víziközműveinek IVSZ. pdf 

• Nagyatád város és térsége szennyvízelvezető és -tisztító rendszerének 

vagyonleltára, értékelő táblázata és pótlási terve. xlsx 
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Helyszíni fotók 
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Tulajdoni lapok 
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Vagyonleltár    Szennyvíztisztító telep 
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Komposztáló telep 
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Átemelők 
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Vezetékek 
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